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  بسمه تعالي
تازه قلعه از توابع شهرستان  گازرساني به منازل خارج از طرح هادي روستاهاي بيك پولاد، تنگه تركمن، پشنده، امانلي و پيمان شرح مختصر كار

  راز و جرگلان

قعي كار و در اين شرح مختصر كار فقط شمه اي از اهم كارهاي مورد پيمان جهت راهنمايي  پيمانكار ذكر شده است و ميزان وا

  تعهدات پيمانكار در ساير مدارك پيمان و نقشه ها و مشخصات فني مشخص گرديده كه پيمانكار ملزم  به اجراي كامل آنها ميباشد: 

  باشد.مي راز و جرگلاناز توابع شهرستان تازه قلعه  و امانلي، پشنده ، تنگه تركمن،  بيك پولادوستاهاي رمحل اجراي كار   -  .١

 روز تقويمي مي باشد. ٩٠وژه اجراي پر مدت  -  .٢

بار و نصب كليه اتصالات و شيرها و متعلقــات  ٤متر با فشار يليم ٦٣بقطر  هايايي شبكه توزيع پلي اتيلن با لولهانجام عمليات اجر .٣

ل آب لــه ازموانــع ( نظيركانــادهندة موقعيت شيرها طبق نقشه و مشخصات و عبور لو مربوطه و ساختن حوضچه ها و نصب علائم نشان

   متر. ٧٠٠٠) بطول تقريبي و مسيل

انشــعاب از  ٢٠ حــدود و(توكــار)  ٦٢٣١-SMانشعاب از نوع نقشــه  ١٠٠ حدود انجام عمليات نصب انشعابات پلي اتيلن به تعداد .٤

 دستگاه نظارت.به تشخيص (روكار)  -SC ٧٠٤٠نــوع نقشه 

    مورد) سه(متر  ٧٠به متراژ تقريبي  M-٨١٥٦ميليمتر پلي اتيلن از عرض مسيل طبق نقشه  ٦٣عبور لوله  .٥

 مورد) سه(متر  ٣٦به متراژ تقريبي  SM-PE-٦٠٢٣طبق نقشه  جادهميليمتر پلي اتيلن از  ٦٣عبور لوله  .٦

تذكر : تهيه و تامين كليه مصالح مورد نياز عبــور لولــه از موانــع از قبيــل غــلاف فــولادي ،زانــو ها،آببنــد هــا ،فاصــله گيــر و ... طبــق 

 به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد. مشخصات فني

  طبق مشخصات فني. psi ٦٠برداري انجام آزمايش نشتي و مقاومت انشعابات با هوا براي فشار بهره .٧

  انشعابات طبق مشخصات فني. شبكه و تزريق گاز و راه اندازي .٨

و  ١٠٠٠/١، ALLنقشــه هــاي  CDبرداشت اطلاعات و تهيه كروكي كارهاي اجرا شده قبــل از دفــن و پيــاده كــردن آن بــر روي  .٩

 خام تهيه شده توسط كارفرما زير نظر دستگاه نظارت. ٢٠٠٠/١

   نصب شده يانجام شده جهت علمكها يكارها يكروك ميبرداشت اطلاعات و ترس .١٠


